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Détection d’inétanchéité lors d’opérations de contrôles sur deux 
tuyauteries

Eté 2015, détection de 4 inétanchéités sur deux tuyauteries situées dans la 
partie non nucléaire de l’installation

Ces tuyauteries (SEC) sont une source froide de plusieurs circuits de refroidissement

Elle véhicule de l’eau directement prélevée dans le Rhône et donc, non radioactive
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Merci de votre attention
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