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R. ESCOFFIER  - Division de Lyon – Chef du pôle « Réacteurs »

Les suites de l’accident de Fukushima Daiichi



14h46 : Séisme d’une magnitude de 9,1 (Richter)

L’alimentation électrique est endommagée par le séisme. 

L’alimentation de secours prend le relais. 

Les trois réacteurs en fonctionnement sont immédiatement stoppés par 

les systèmes automatiques de sécurité.

La procédure de refroidissement débute normalement.

15h41 : Tsunami (jusqu’à 30m de haut et 4 km) 

La source électrique de secours est noyée par le tsunami et les pompes 

d’alimentation en eau s’arrêtent.

Parallèlement, les prises d’eau en mer sont obstruées par des déchets dus 

au tsunami.

Le refroidissement des cœur des réacteurs ne repose plus que sur un 

seul système dont la défaillance conduira à la fusion des cœurs, faute

de moyens d’alimentation électrique et de pompage externes pour

réalimenter la centrale.

Fukushima - 11 Mars 2011
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Entre le 12 mars 2011 et le 15 mars 2011, les réacteurs 1, 3, 2 et 4 subissent des explosions 

d’hydrogènes. 

Ces explosions successives sont imputables aux conséquences de la fusion des cœurs des réacteurs :

Faute de refroidissement, l’eau de la cuve se transforme en vapeur, la température monte à plus de 1 200°C.

Le zirconium qui constitue la gaine du combustible s’oxyde et cette réaction produit de l’hydrogène.

Cet hydrogène va provoquer de violentes explosions qui détruisent les bâtiments (structures métalliques).

Fukushima – 12 au 15 Mars 2011
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L’impact des rejets radioactifs
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Les évaluations complémentaires de sûreté (ECS)
Le Premier Ministre demande, le 23 mars 2011 : une évaluation complémentaire de sûreté

des installations françaises

En Conseil Européen, les 24 et 25 mars 2011 : il est demandé aux Etats membres, de faire des

tests de résistance de leurs installations nucléaires (spécifications communes pour ces tests)

Décision de l’ASN du 5 mai 2011 : Impose aux exploitants de l’ensemble des installations 

nucléaires de mener des ECS 

En parallèle, l’ASN engage dès 20211 une campagne d’inspections renforcées sur l’ensemble 

de sites, dédiées à la protection contre les agressions externes.

Avis de l’ASN du 3 janvier 2012 : « A l’issue des ECS des installations nucléaires prioritaires,

l’ASN considère que les installations examinées présentent un niveau de sûreté suffisant pour

qu’elle ne demande l’arrêt immédiat d’aucune d’entre elles. Dans le même temps, l’ASN

considère que la poursuite de leur exploitation nécessite d’augmenter dans les meilleurs

délais, au-delà des marges de sûreté dont elles disposent déjà, leur robustesse face à des

situations extrêmes ».
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Les nouvelles exigences de sûreté 

posées par l’ASN pour les réacteurs EDF

Décisions de l’ASN du 26 juin 2012 : 

Prescriptions de renforcement des moyens en eau, en électricité ainsi que de 

l’organisation des exploitants

Renforcement de certaines batteries / Systèmes électriques complémentaires

Amélioration des moyens de communication

Renforcement des moyens disponibles dans les centres de crise

Mise en place de forces d’intervention dédiées aux accidents nucléaires 

(FARN, FINA)

Décisions de l’ASN du 21 janvier 2014 : 

Prescriptions d’un « Noyau Dur » de fonctions de sûreté permettant de limiter les 

conséquences d’un accident en augmentant des niveaux d’agressions naturelles 

prises en compte (séisme, inondation, tornades…)
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Exemple : Le « noyau dur » d’une centrale

R
E

U
N

IO
N

 P
U

B
L
IQ

U
E

 D
E

 L
A

 C
L
I 

D
E

 B
U

G
E

Y
  
–

9
 D

E
C

E
M

B
R

E
 2

0
2
1



Les autres installations nucléaires (LUDD)

Les Laboratoires, Usines du cycle, de gestion des Déchets et les Sites en démantèlement

(LUDD) sont de nature variée et gérées par des exploitants différents.

Adapter les ECS à l’ensemble des installations, au regard des situations conduisant à des

rejets massifs, et prioriser les installations en fonction de leurs enjeux de sûreté : un véritable

défi et une spécificité française.

Ces installations ont été classées en 3 catégories selon leurs activités et les risques qu’elles

présentaient.

Les installations du périmètre de la CLI, le magasin interrégional (MIR), le réacteur de Bugey 1

et IONISOS ont été classés en catégorie 3 et la démarche post-Fukushima a été intégrée au

travers de leurs réexamen périodique, pour les installations qui le nécessitaient.

Pour ICEDA, l’approche a été conduite avant la mise en service.
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Intégration du retour d’expérience dans la 

réponse de l’Etat à un accident nucléaire

• Plan national de réponse à un accident nucléaire ou radiologique majeur (PNRANRM) :

• Diffusion en 2014 par le ministère de l’intérieur

• Plan de gestion de crise couvrant l’ensemble du territoire

• Intégration de 7 situations types d’accidents (INB et transport)

• Déclinaison au niveau zonal et départemental

• Aborde largement le post-accidentel sous tous ses aspects

• Evolution de la doctrine nationale pour l’élaboration ou la modification des plans

particuliers d’intervention (PPI) autour des centrales

• Relance de travaux nationaux sur le comité directeur post-accidentel (CODIRPA)
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Evolution de la doctrine relative

aux PPI des centrales nucléaires

• Note du ministère de l’intérieur du 3 octobre 2016

• Nouvelles dispositions :

• Extension du rayon des périmètres de 10 à 20 km

Préparation d’une réponse « évacuation immédiate » sur 5

km.

• Prise, dès la phase d’urgence, des premières consignes

d’interdiction de consommation de denrées alimentaires.

• Prise en compte du contexte local pour la décision des

mesures de protection des populations.
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Campagne complémentaire d’information 

et de distribution d’iode
• Précédente campagne menée en 2016 dans les zones PPI de 0 à 10 km

• Instruction du ministre de l’intérieur du 01/08/2018 demandant l’organisation d’une

campagne complémentaire dans la zone de 10 à 20 km des nouveaux PPI en 2019

• Objectifs: sensibiliser au risque nucléaire, aux actions de protection des populations et

assurer une distribution préventive de comprimés d’iode

• Une campagne qui revêtait de l’importance:

• Par sa taille

• Par la nouveauté du public touché
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Le CODIRPA, comité directeur pour la gestion de la phase post-accidentelle 

d’un accident nucléaire

Le CODIRPA mis en place par l’ASN en 2005 : 

 une structure pluraliste : administrations locales et nationales, experts

institutionnels, exploitants, élus, associations, CLI, représentants des 

autorités étrangères de radioprotection, etc.

 des groupes de travail thématiques : déchets, eau, etc.

 propositions au gouvernement

 Eléments de doctrine publiés en 2012 (mise à jour en 2021)

• Les zonages :

- Périmètre d’éloignement

- Zone de non consommation des denrées (potagers, vergers, 

chasse, pêche et de la cueillette)

- Zone de non commercialisation des denrées 

produites localement

Uniquement pour les accidents sur 

des centrales nucléaires (CNPE)

R
E

U
N

IO
N

 P
U

B
L
IQ

U
E

 D
E

 L
A

 C
L
I 

D
E

 B
U

G
E

Y
  
–

9
 D

E
C

E
M

B
R

E
 2

0
2
1



Les outils d’accompagnement pour la population

Guide pratique pour la population 

(2020)

Site internet ANCCLI-ASN-IRSN 

dédié : 

www.post-accident-nucleaire.fr 

Questions / Réponses pour 

les professionnels de santé

Le retour d’expérience des accidents de Tchernobyl et de Fukushima mais aussi des exercices
nationaux et les travaux du groupe de travail « Implication des parties prenantes » du CODIRPA
ont permis d’aboutir à :

R
E

U
N

IO
N

 P
U

B
L
IQ

U
E

 D
E

 L
A

 C
L
I 

D
E

 B
U

G
E

Y
  
–

9
 D

E
C

E
M

B
R

E
 2

0
2
1

http://www.post-accident-nucleaire.fr/
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Suivez l’ASN sur : Twitter         Facebook          LinkedIn         YouTube   


